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3 細目別内訳の82ページに記載されている既存杭引抜きヶ所が記されている図面はありますか。 「S-25　既存杭撤去図」に記載あります。

A-64図で現場事務所・トイレが2カ所記載がありますが、1カ所と考えて宜しいでしょうか。 宜しいです。

正門側の現場事務所・トイレについては別工事での設置を想定しています。

A-01図では出入口ゲートがシートゲートとなっていますが、A-64図ではクロスゲートとなっています。 宜しいです。

クロスゲートと考えて宜しいでしょうか。

福岡県建築都市部営繕設備課長　　　

久留米高等学校食堂棟改築工事　設計図書に関する質疑回答書
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