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水位計・流量計 木月導水ポンプ場
プロセス

浄水場プロセス
鞍手配水池

宮田配水池

宮田調整池水位計

No.1宮田配水池水位計
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光水位計
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ルータ
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継電器盤 変換器盤

中継端子盤
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※2：新盤と接続するケーブルは既設流用とする。

LCD
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LCD監視装置
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鞍手浄水場中央管理室
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電気室
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投込式
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※3：光水位計変換器移設

３．本図は，参考図とする。

４. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，機能増設を示す。

※1 PLCは既設継電器盤
から移設

鞍手浄水場 システム構成図（更新）
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３. 特記なき事項は既設を示す。

２．本図は，参考図とする。
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電流制御器L

操作用変圧器OP.TR

名称記号

凡例

鞍手浄水場 受変電設備単線結線図（更新）
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鞍手浄水場 受変電設備単線結線図（更新）
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コ
ン
ト
ロ
━
ラ
電
源

2P
MCCB
30AF
30AT

表
示
電
源

2P
MCCB
30AF
10AT

3P
MCCB
32AF
5AT

AC/DC 100V/24V

表
示
電
源

F

2P
MCCB
30AF
15AT

1φ 2W AC100V 60Hz 1φ 2W AC100V 60Hz

電源分配ユニット

2P
MCCB
30AF
30AT

照明変圧器盤    より
3φ 3W AC100V 60Hz

[LP-2]

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

予  

備

UPS分電盤より
1φ 2W AC100V 60Hz

制
御
・
表
示
電
源

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

コ
ン
セ
ン
ト

盤
内
照
明

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

UPS分電盤より
1φ 2W AC100V 60Hz

水
質
計
架

2P
MCCB
30AF

分
電
箱

計
装
電
源

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

コ
ン
セ
ン
ト

盤
内
照
明

継電器盤 変換器盤

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

制
御
電
源

UPS分電盤より
1φ 2W AC100V 60Hz

2P
MCCB
30AF

予  

備

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

コ
ン
セ
ン
ト

盤
内
照
明

監視用PLC盤

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

UPS分電盤より
1φ 2W AC100V 60Hz

2P
MCCB
30AF

制
御
電
源

 
  

Ｉ
／
０
電
源

Ｐ
Ｌ
Ｃ
・

 
  

Ｏ
Ｎ
Ｕ
電
源

ル
━
タ
・

2P
MCCB
30AF

予  
備

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

コ
ン
セ
ン
ト

盤
内
照
明

制御用PLC盤

中継端子盤

UPS分電盤より UPS分電盤より

コ
ン
セ
ン
ト

LCD監視装置

[LD] [CD]

Ｆ
Ａ
Ｐ
Ｃ

モ
ニ
タ

予 
 
 

備

予 
 
 

備

４. 特記なき事項は既設を示す。

３．本図は，参考図とする。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，機能増設を示す。鞍手浄水場 制御電源系統図（更新）
 
  

Ｉ
／
０
電
源

Ｐ
Ｌ
Ｃ
・

ミニグラ監視操作卓

鞍手浄水場 制御電源系統図（更新）
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照明変圧器盤[LP-2]より
1φ 2W AC105V 60Hz

汎用UPS

5kVA

2P
MCCB
100AF

2P
MCCB
100AF

メカニカルインターロック

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

監
視
用
Ｐ
Ｌ
Ｃ
盤

制
御
用
Ｐ
Ｌ
Ｃ
盤

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

継
電
器
盤

変
換
器
盤

2P
MCCB
30AF

2P
MCCB
30AF

UPS分電盤

※1

※1：設備切替後、予備化

※2

※2：不使用化

継
電
器
盤 

／ 

予 

備

ミ
ニ
グ
ラ
監
視
操
作
卓

希
硫
酸
注
入
設
備
盤

Ｌ
Ｃ
Ｄ
監
視
装
置

変
換
器
盤 

／ 

予 

備

鞍手浄水場 UPS分電盤単線結線図（更新）

３. 特記なき事項は既設を示す。

２．本図は，参考図とする。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

2P
MCCB
100AF

2P
MCCB
100AF

※3：仮設時は7.5kVAのUPSをリース運用

※3

鞍手浄水場 UPS分電盤単線結線図（更新）

NON 6

工事年度

工事名

工事箇所

図面名

縮尺

事務所名

路線
河川

名

工区

橋

地内

年 第
度起工
災査定

線
筋

図面番号 全

認

可

実

施第　回変更　 第  回変更　

当　　　初　 当　　　初　 査　　定

葉之内 号25

福岡県企業局管理課

鞍手郡鞍手町大字木月外１箇所

令和　7 第 508-11001 号

鞍手浄水場中央監視設備更新工事

鞍手工業用水道

実施



25

鞍手浄水場中央管理室

5
0

FAPC

LCD プリンタ

COT

I/Oユニット

PLC PLC

ルータ

ONU

鞍手浄水場電気室

25

25

宮田配水池

４. 特記なき事項は既設を示す。

３．本図は，参考図とする。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，機能増設を示す。

128128

正面図

正面図

正面図

正面図 正面図 正面図 正面図

側面図

側面図

側面図

側面図側面図側面図側面図

制御用PLC盤

UPS分電盤

LCD監視装置

変換器盤 中継端子盤 計器盤継電器盤 UPS（1kVA）

監視用PLC盤

鞍手浄水場・宮田配水池 盤外形図

15 15

25

I/Oユニット

増設バッテリ 

本体 

NP-1 NP-2

NP-3

NP-4 NP-5

NP-6

NP-7

25

25

50 50 50

25 25

鞍手浄水場・宮田配水池 盤外形図
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0
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0
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2
14
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監視用PLC盤NP-1

NP-2

NP-3

NP-4

NP-5

NP-6

NP-7

制御用PLC盤盤

UPS分電盤

継電器盤

変換器盤

凡例-1

中継端子盤

計器盤
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事務室

ポンプ室

電気室

UP

7 8

9
2F

KP-1 KP-2

鞍手調整池水位計宮田調整池水位計

再利用既設ケーブル引戻点 

P.B-1
(150□×150 SUS)

P.B-2
(150□×150 SUS)

鞍手浄水場 配置配線図（更新）

500

今回ピット製作 

鞍手浄水場 配置配線図（更新）

1/100 8

４. 特記なき事項は既設を示す。

３．本図は，参考図とする。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，機能増設を示す。

監視操作室(2F)

DW

41 2

5

6

3

1F

電線管埋設G54

番号

1

名称 備考

機器一覧表

今回監視用PLC盤

3

制御用PLC盤

4

UPS（5KVA）(仮設7.5kVA)

5

UPS分電盤

6

ミニグラ監視操作卓

7

LCD監視装置・プリンタ

8

継電器盤

変換器盤

9 中継端子盤

2 今回

今回

今回

既設

機能増設

今回

今回

今回

記　号 名　称

凡例

備　考

ピット、ダクト内配線

埋設配管内配線

ピット製作詳細図(S=1/20)

平面図 断面図
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工事年度

工事名

工事箇所

図面名

縮尺

事務所名

路線

河川
名

工区

橋

地内

年 第
度起工
災査定

線
筋

図面番号 全

認

可

実

施第　回変更　 第  回変更　

当　　　初　 当　　　初　 査　　定

葉之内 号25

福岡県企業局管理課

鞍手郡鞍手町大字木月外１箇所

令和　7 第 508-11001 号

鞍手浄水場中央監視設備更新工事

鞍手工業用水道

実施



４．本図は，参考図とする。

５. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，今回を示す。

３．        は、ケーブル撤去・再接続を示す。鞍手浄水場 配線系統図1（更新）

CEE-S 1.25sq-20c×2

  CE5.5sq-  2c

CEE-S 1.25sq-10c

CE 14sq-2c

CEE   1.25sq-30c

CEE   1.25sq-20c

CEE 1.25sq-10c

専用ケーブル

CEE   1.25sq-30c×7

CEE   1.25sq-30c×2

CEE   1.25sq-30c×2

CEE   1.25sq-15c×6

CEE   1.25sq-15c

CEE-S 1.25sq-20c×4

EM-KPEE-S 0.75sq-30P(*1)

EM-KPEE-S 0.75sq-30P(*2)

CEE   1.25sq- 5c

(雑電源)

CE5.5sq-2c

CE    3.5sq-  2c(雑電源)

CEE-S 1.25sq-20c×2

CEE   1.25sq-30c

CVV-S   2sq- 2c

CEE   1.25sq-30c×2

光（別途　NTT)

CE    3.5sq-  2c(雑電源)

 CE 38sq-2c

CV    3.5sq- 2c（雑電源）
照明変圧器盤

(LP-2)

CE    5.5sq-  2c

CE    5.5sq-  2c

CE5.5sq-2c

ミニグラ監視操作卓

(CD)

専用ケーブル

CE  5.5sq- 2c

CEE   1.25sq-30c×6

CEE   1.25sq-30c×9

CE    3.5sq-  3c×7

CEE   1.25sq-20c

監視用PLC盤

中継端子盤

変換器盤

CVV     2sq-30c×5

CVV     2sq-20c×2

CVV     2sq-10c×2

CVV     2sq- 2c×2

CVV     2sq-30c

CVV     2sq-10c

CVV     2sq-10c

CVV     2sq-20c×2

CVV     2sq- 5c

CVV     2sq-10c

CVV     2sq-10c

LCD監視装置

(LCD)

UPS分電盤

UPS

(5KVA)

継電器盤制御用PLC盤

浮州中継端子箱

受変電

運転操作中継端子箱

薬注制御盤

木月中継端子箱

ミキサー室制御盤

CE  3.5sq-  2c

(雑電源) (雑電源)
CE 3.5sq-2c

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V600V CE  3.5sq-  2c

600V600V

600V

引込柱より

(仮設7.5KVA)

CE 22sq-2c600V
(仮設)

鞍手浄水場 配線系統図1（更新）
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４．本図は，参考図とする。

５. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，今回を示す。

３．        は、ケーブル撤去・再接続を示す。鞍手浄水場 配線系統図2（更新）

鞍手配水池
制御盤

CEE-S  1.25sq- 2c IE2sq (G22)

変換器盤

(HP)

中継端子盤

CVV-S 2sq-2c
(*1)の3P使用

(*1)の1P使用

(*2)の1P使用

変換器

CVV-S 2sq-2c

CVV-S 2sq-2c

CVV-S    2sq-  2c

CVV-S    2sq-  2c

CEE-S  1.25sq- 2c IE2sq (G22)

CVV-S    2sq-  2c

CVV-S    2sq-  2c

CVV-S    2sq-  2c

CVV-S    2sq-  2c

CV     3.5sq-  2c

CV     3.5sq-  2c

CV     3.5sq-  2c

CV     3.5sq-  2c

CV     3.5sq-  2c

CV     3.5sq-  2c

CV     3.5sq-  2c

浮州取水ポンプ井水位浮州中継端子箱

木月取水ポンプ井水位木月中継端子箱

浮州中継端子箱

変換器

変換器

変換器

変換器

変換器

宮田送水流量

鞍手配水池水位２

鞍手配水池水位１

鞍手配水流量

鞍手送水流量

宮田調節池水位（投込式）

鞍手調節池水位（投込式）

着水井濁度

着水井PH

浮州取水流量

木月取水流量600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

鞍手浄水場 配線系統図2（更新）
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継電器盤変換器盤
[HP]

[CD]
ミニグラ監視操作卓

PIO

無停電電源装置

鞍手浄水場中央管理室

AC100V

AC100V

(5kVA)

電気室

[RP-1,2]

AC100V

宮田配水池

薬注動力操作盤

[CP]

中継端子盤

受電盤 補機盤 ポンプ盤

浮州導水ポンプ場
プロセス

水位計・流量計
変換器

木月導水ポンプ場
プロセス

浄水場プロセス
鞍手配水池

計器盤

[1P]

無停電電源装置TM

NTT
200bps

(200VA)

専用回線

宮田配水池

鞍手調整池水位計
宮田調整池水位計

光水位計

光水位計

TM

I/O I/O

PLC

I/O

PLC

I/O

FAPC

LCD

プリンタ

LCD監視装置

[LD]

COT

FL-net

HUB

タイムサーバ

２．本図は，参考図とする。

３. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，撤去を示す。

注　記

(制御用) (監視用)

No.1宮田配水池水位計
No.2宮田配水池水位計

鞍手浄水場 システム構成図（撤去）

鞍手浄水場 システム構成図（撤去）
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鞍手浄水場 計装フローシート（撤去）

六田川

木月池

西川 接合井

M

木月
取水弁

ポンプ井

P
M

φ300

西川 接合井

白水川取水

M
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備

鞍手浄水場 制御電源系統図（撤去）
２．本図は，参考図とする。

３. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，撤去を示す。

注　記

  
 

Ｉ
／
０
電
源

シ
━
ケ
ン
サ
・

鞍手浄水場 制御電源系統図（撤去）
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事務室

ポンプ室

電気室

U
P

2F

KP-1
KP-2

Ｍ

Ｍ

鞍手調整池水位計（投込式）

宮田調整池水位計（投込式）

浮州流量調節弁
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4

5

1F

P.B-2

P.B-1

(150□×150 SUS)

(150□×150 SUS)

保安器箱

  S=1/100監視室（2F）

  S=1/200鞍手浄水場

鞍手浄水場 配置配線図（撤去）
３．本図は，参考図とする。

４. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，撤去を示す。

注　記

再利用既設ケーブル引戻点

既設パーテーション撤去

２．　　    は，撤去を示す。．

鞍手浄水場 配置配線図（撤去）

図示 16

パネル表面材　カラー鋼板(0.5㎜)

既設パーテーション撤去詳細図

ドアガラス　ガラス厚(3.0㎜)

鋼製ドア

アルミニウム合金押出形材

ガラス　ガラス厚(3.0㎜)
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番号

1

名称 備考

機器一覧表

撤去変換器盤（HP）

3

継電器盤1（RP-1）

4

継電器盤2（RP-2）

5

インバータ盤

バッテリー盤

2 撤去

撤去

撤去

撤去

記　号 名　称

凡例

備　考

ピット、ダクト内配線

埋設配管内配線

工事年度

工事名

工事箇所
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４．本図は，参考図とする。

５. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，撤去を示す。

注　記

２．　　    は，撤去を示す。

３．        は、ケーブル撤去・再接続を示す。鞍手浄水場 配線系統図1（撤去）
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CVV-S  2sq-  10c
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CVV    2sq-   2c×2
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ミニグラ監視操作卓

(CD)
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変換器盤

(HP) 浮州中継端子箱
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薬注制御盤

木月中継端子箱

ミキサー室制御盤

600V

600V

600V
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600V
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鞍手浄水場 配線系統図1（撤去）
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４．本図は，参考図とする。

５. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，撤去を示す。

注　記

２．　　    は，撤去を示す。

３．        は、ケーブル撤去・再接続を示す。鞍手浄水場 配線系統図2（撤去）
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鞍手浄水場 配線系統図2（撤去）
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継電器盤変換器盤
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[CD]
ミニグラ監視操作卓
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無停電電源装置

鞍手浄水場中央管理室
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電気室
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浮州導水ポンプ場
プロセス

水位計・流量計
変換器

木月導水ポンプ場
プロセス
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鞍手配水池
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FL-net

HUB

タイムサーバ

１．本図は，参考図とする。

２. 特記なき事項は既設を示す。

注　記

No.1宮田配水池水位計
No.2宮田配水池水位計

鞍手浄水場 システム構成図（現状）

鞍手浄水場 システム構成図（現状）
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光ケーブル(O)

指　示I

変換器

開　度Z

日報1
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記号 名称

凡例

帳票記号

O/E 光/電気変換器

[HP]

鞍手浄水場 計装フローシート（現状）
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１．本図は，参考図とする。

２. 特記なき事項は既設を示す。

注　記

鞍手浄水場 計装フローシート（現状）
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鞍手浄水場 制御電源系統図（現状）
１．本図は，参考図とする。

２. 特記なき事項は既設を示す。
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鞍手浄水場 受変電設備単線結線図（現状）
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１．本図は，参考図とする。

２. 特記なき事項は既設を示す。
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鞍手浄水場 受変電設備単線結線図（現状）
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鞍手浄水場 無停電電源装置単線結線図（現状）
１．本図は，参考図とする。

２. 特記なき事項は既設を示す。
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※蓄電池撤去済み

鞍手浄水場 無停電電源装置単線結線図（現状）
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４. 特記なき事項は既設を示す。

３．本図は，参考図とする。

１．　　    は，今回を示す。
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  S=1/50電気室配置図
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CVCF（既設撤去）

既設撤去図

宮田配水池 配置配線図（更新)(撤去) ２．　　    は，撤去を示す。

断面図

平面図

UPS

  S=1/100宮田配水池配置図

宮田配水池 配置配線図（更新)(撤去)
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３．本図は，参考図とする。

４. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，今回を示す。

                           （撤去）

３．本図は，参考図とする。

４. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，撤去を示す。

注　記

２．　　    は，撤去を示す。

光（別途　NTT)

No.1宮田配水池水位計（光投込式）
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No.2宮田配水池水位計（光投込式）
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変換器
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宮田配水池 配線系統図（更新）

宮田配水池 配線系統図（更新)(撤去)

NON 25

宮田配水池 配線系統図（更新） 宮田配水池 配線系統図（撤去）

工事年度

工事名

工事箇所

図面名

縮尺

事務所名

路線
河川

名

工区

橋

地内

年 第
度起工
災査定

線
筋

図面番号 全

認

可

実

施第　回変更　 第  回変更　

当　　　初　 当　　　初　 査　　定

葉之内 号25

福岡県企業局管理課

鞍手郡鞍手町大字木月外１箇所

令和　7 第 508-11001 号

鞍手浄水場中央監視設備更新工事

鞍手工業用水道

実施


